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U Evaluation de I'approvisionnement en électricité

« La situation en général
— Prix de gros

— Mix énergétique

* L’hiver prochain
— Risques actuels

— Mesures

» Perspectives
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& Prix du marché boursier en Suisse

Prix de I'électricité en suisse
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2025: 18 cts/kWh

Congrés AgroCleanTech « Sorell Hotel Ador, Bern « 16 novembre 2022



U Prix de I'électricité Q1 23 CH vs. FR, IT, DE

Prix de I'électricité CH, DE, FR, IT pour Q1 2023 (Base)
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+) Valeur essentielle pour la résilience :
Besoin d'importation durant le semestre d’hiver

40
env.5TWh
30
g
[ak]
=
o 20
=
[ak}
=
L1k}
Ll
10
0
-— (] L [ i [ L [ i -— [ L) [ i L] Lo [ [y ] —
(a ) (o] o0 oo [um] lII i i i [y ] i — = — = 1— -— -— -— -— Lt
P T = O T = = R == R < R~ v B« = N TR N S S == S o S B S TR B
(nm)} [am] (am)} [ ] [um] [mn ) [mey ] [my ) (mey ) [mry] [} o} Lo ] o} o] -— -— -— -— -— Ty
- 7 eugung CH Mettoimporte m ettoexporte sl gndesyeroralch

Congrés AgroCleanTech « Sorell Hotel Ador, Bern « 16 novembre 2022



+) Risques principaux pour I'hiver prochain :
Production d’électricité dans les pays voisins
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1 Reaktordruckbehalte 7 Kihimittelpumpe
2 Uranbrennelemente 8 Frischdampf
3 Steuerstabe 9 Hochdruckteil der Turbine
4 Steuerstabantriebe 10 Niederdruckteil der Turbine
5 Druckhalter 11 Generator
6 Dampferzeuger 12 Kondensator

Source : IRSN

Fluss oder
Kahlturm

13 Speisewasserpumpe
14 Vorwarmanlage

15 Speisewasser

16 Kiihlwasser

17 Kiihlwasserpumpe
18 Betonabschirmung



¥ Risques principaux pour I'hiver prochain : Disponibilité des CN-F
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U Production d’électricité en Allemagne en janvier 2022
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U Tampon pour éviter la gestion

Wahr-
schein-
lichkeit

Systemdienstleistungen (Art. 20 StromVG)

Fehlende Mengen werden durch Kurzfristmarkt abgedeckt

Hydroreserve (Art. 9 StromVG)

Reservegaskraftwerke (Art. 9 StromVG)
/Bewirtschaﬂung LVG
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StromVG > Bewirtschaftung nach LVG
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Mesures pour I'hiver prochain : Réserve hydroélectrique

Capacité de stockage Suisse (100% = 8865 GWh)
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VU Mesures pour I'hiver prochain : Centrales de réserve avec énergie additionnelle

Image : GE TM2500 mobile gas turbines Source : Powermag.com
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U Mesures pour 'hiver prochain : Utiliser le potentiel du pompage-turbinage
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Source : Swissgrid
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U Contexte global et européen sur le marché de gros
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Mesures a prendre production hivernale indigene

Acte
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& Besoin futur en électricité

env. 77000 MW

2200 +20%

1600
Surplus
1400 renewable electricity
3 1200 |
3
2 1000
1l B |
£ 800 PV production
= (with 50% "suitable" rooftops)
600 I.
400 | lll.ll
200 Domestic production

(without nuclear)
\Ill‘lllllllll

| Jan Feb Mar Apr May Jun Dec

Figure 23. Weekly aggregated values of the 2010 modified Swiss electricity system with production
(filled bars; including imports) and demand (red lines; including +75% heat pumps and +20% BEV).
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Source : EMPA 2019
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VU Merci pour votre attention !

iInfo@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch
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U Défis & moyen terme : capacités d’'importation réduites

Schweizerische Eidgenossenschaft ElCom
Conféderation suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk zur
Sicherstellung der Netzsicherheit in
ausserordentlichen Notsituationen

Bericht zuhanden Bundesrat

Bern, 30. November 2021
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Maintien de I'hydroélectricité ?

Ablauf Wasserrechtskonzessionen Schweiz 1995-2080 _ Gondo-Vs -
(Summenkurve heimfallende Jahresproduktion in TWh) ;:::;;'_‘;2 T
Emosson - VS TWh
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Massa - VS '_f-"-
Mattmark - VS —— 30
Grande Dixence - VS
Goschenen -UR ——
Amsteg - UR
Hinterrhein - GR 5
Maggia (Olivione/Biasca) - Tl
Oberhasli - BE t
Mauvoisin - VS 20
Gougra - VS
Albigna - GR
Zervreila/Rothenbrunnen - GR ——
Maggia (Cavergni/Verbano) - Tl 15
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Verbois - GE
Wildegg/Brugg - AG - 10
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Jahr des Auslaufens der Konzession
Source : AXPO
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